
 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3. «ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ» 
дополнительной профессиональной программы – программы повышения 

квалификации в области пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности руководителей организаций, лиц, назначенных 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах 

защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, 
объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» 
 

Тематический план 
 

 
№ п/п 

 
Наименование темы 

Количество часов 

всего 
в том числе 

теоретических практических 
  

1 Тема 3.1. Классификация пожаров. 0,5 0,5 - 

 

2 
Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к 
электроснабжению и электрооборудованию зданий, 
сооружений. 

 

0,5 
 

0,5 
 

- 

3 Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений. 0,5 0,5 - 

4 
Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к 
инженерному оборудованию зданий и сооружений. 

0,5 0,5 - 

 

5 
Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к 

проходам, проездам и подъездам зданий и соору- 
жений. 

 

0,5 
 

0,5 
 

- 

6 
Тема 3.6. Требования к противопожарным расстоя- 
ниям между зданиями и сооружениями. 

0,5 0,5 - 

7 
Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений 
пожарной охраны. 

0,5 0,5 - 

8 
Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к 
системам теплоснабжения и отопления. 

0,5 0,5 - 

9 
Тема 3.9. Требования правил противопожарного 
режима к пожароопасным работам. 

0,5 0,5 - 

Промежуточная аттестация 0,5 - 0,5 

ИТОГО 5 4,5 0,5 

Рабочая программа 

Тема 3.1. Классификация пожаров. 
 

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Опасные 

факторы пожара. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в ре- 

гионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и 

возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в 

жилых помещениях), анализ причин их возникновения. 

 
Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию 

зданий, сооружений. 
 

Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования к 
информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности 
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к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Правила пожарной безо- 

пасности при работе с электрооборудованием. Требования к кабельным линиям и электропроводке сис- 

тем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в ус- 

ловиях пожара. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зда- 

ниях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. 
 

Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений. 

 

Категории молниезащиты. Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее вторич- 

ных проявлений. Требования к внутренней системе молниезащиты. Защита от статического электричест- 

ва. Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

 
Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и соору- 

жений. 
 

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, 

систем кондиционирования и противодымной защиты. Требования к системам вентиляции и противо- 

дымной защиты. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем 

отопления и вентиляции. 

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. 

Общие требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструктив- 

ным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусо- 

ропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки). 

Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, траволато- 

рам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы «перевозка 

пожарных подразделений». Работа лифтов в режиме «пожарная опасность». Электрооборудование лиф- 

тов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. 

Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов. 

 
Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и со- 

оружений. 
 

Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местно- 

го самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административ- 

ных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безо- 

пасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к 

очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожар- 

ного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и 

сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Общие требования к расстановке мо- 

бильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории. 
 

Тема 3.6. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями. 

 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с 

ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций 

до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных угле- 

водородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепрово- 

дов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные рас- 

стояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты. 

 

Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны. 
 

Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъема личного со- 

става подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. 

Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), автономных 
модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений. 
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Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления. 
 

Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного 

отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. 
 

Тема 3.9. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам. 

 

Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожаро- 

опасных работ. 

Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение огне- 

вых работ. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Ор- 

ганизация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования. 
Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности при 

проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ. 

Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при про- 
ведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ. 

Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная 

опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенности 

обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при транспор- 

тировке, хранении и применении карбида кальция. Требование пожарной безопасности к хранению и ис- 

пользованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепло- 

вых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуа- 

тации электросварочных аппаратов. 

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объ- 

ектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емко- 

стях из-под легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей без предварительной их подготов- 

ки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости от их кате- 

гории по пожарной и взрывопожарной опасности. 
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